
Installationsförslag av
LAK-avfuktare i utrymmen

med vägginblåsning

ALLMÄNVENTILATION
Till- och frånluftflöden dimensioneras enligt gällande normer. Vidare bör
man eftersträva ett distinkt undertryck i badanläggningen.

KLIMAT
En tumregel brukar vara att dimensionera lufttemperaturen ca 2° C högre
än vattentemperaturen. Detta för att uppnå optimal energianvändning
och god komfort.

ENERGIBESPARING
För att spara energi bör man förse poolen med ett poolöverdrag som man
täcker poolen med när man inte badar.
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Avfuktare – typ LAK

Ljuddämpare
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